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RESOLUCldN No. 2266 DEL VEINTICINCO (25) DE SEPTIEMBRE DE 2024

“POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UN PERMISO DE VERTIMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS GENERADAS EN EL PREDIO 1) LOTE 1 LA PRIMAVERA 0 LA 

PALMERA, UBICADO EN LA VEREDA LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE CALARCA (Q) YSE
ADOPTAN OTRAS DlSPOSICIONES,,

LA SUBDIRECCION DE REGULACION Y CONTROL AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO, en uso de sus atribuciones legales contenidas en la 
Ley General Ambiental de Colombia, el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative y la Resolucion 2169 del 12 dediciembrede2016, modificada por la Resolucion 066 del 
16 de enero de 2017, modificada por la Resolucion 081 del 18 de enero de 2017, modificada por la 
Resolucion 1035 del 03 de mayo de 2019 y esta Ciltima modificada por la Resolucion 1861 del 14 de 
septiembre de 2020 , emanadas de la Direccion General de la Corporacion Autonoma Regional del 
Quindioy,

CONSIDERANDO:

Que el dia 26 de mayo del ano 2015, el Gobierno Nacional expidio el Decreto 1076 de 2015 
"Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible", en el cual incorporo gran parte de la normatividad Ambiental que rige 
en el territorio Colombiano, entre las normas concentradas esta el Decreto 1541 de mil 
novecientos setenta y ocho (1978) el cual en su momento regulo aspectos relacionados con la 
disposicion de vertimientos, asi como tambien el Decreto 3930 de 2010, el cual derogo el 
Decreto 1594 de 1984, salvo los articulos20 y 21, ademas de los artfculos 193, 213 a 217 y 231 
del Decreto 1541 de 1978. Teniendo con esto que el Decreto 1076 de 2015 reglamenta, entre 
otros aspectos, lo concerniente al ordenamiento del recurso hidrico y los vertimientos 
compilando el Decreto 3930 de 2010, este ultimo modificado parcialmente por el Decreto 050 
de 2018.

Que el dia trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024), la sefiora DORA LUCIA HOYOS, 
identificada con cedula de ciudadanla N° 41.929.541 quien actua en calidad de PROPIETARIA 
del predio denominado 1) LOTE 1 LA PRIMAVERA O LA PALMERA, (Granja Avicola) 
identificado con matricula inmobiliaria N° 282-1557 y ficha catastral 63130000100030282000, 
ubicado en la vereda LA FLORESTA del municipio de CALARCA QUINDIO, , presento a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO -C.R.Q, Formato Unico Nacional de 
Solicitud de Permiso de Vertimientos con radicado No 6605-24,

Que, por reunir los requisites legales, especialmente a lo estipulado en el articulo 2.2.3.3.S.2 
(articulo 42 del Decreto 3930 de 2010), modificado por el Decreto 50 de 2018, se profirio Auto 
de Iniciacion de Tramite de vertimientos SRCA-AITV-361 del 11 de julio de 2024, notificado 
electronicamente al correo daniel.osorio9863@amaiol.com. oficio salida 009669 del 12 de 
julio de 2024.

Que cumpliendo con los requisites establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se procedio a 
realizar visita tecnica el dia 19 de julio de 2024.

Que el dia 25 de julio de 2024, se procedio a realizar requerimiento tecnico a la sefiora Dora 
Lucia Hoyos, oficio radicado 010237 en el cual se le solicito lo siguiente:

“(•••)

Para el caso particular que nos ocupa y que se menciona en la referenda, e! grupo tecnico del area de 
vertimientos de la Subdireccion de Regulation y Control Ambiental de la CRQ, realizo visita tecnica a! predio
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"FOR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UN PERMISO DE VERTIMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS GENERADAS EN EL PREDIO 1) LOTE 1 LA PRIMAVERA O LA 

PALMERA, UBICADO EN LA VEREDA LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE CALARCA (Q) Y SE
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES"■i

1)LT1 la prima vera o la palmera, localizado en la Vereda la floresta del municipio de Calarca, Quindfo, con 
el fin de observar la existencia y funcionalidad de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 
propuestos, encontrando lo siguiente:

Granja avfcola con 7 galpones con promedio de 174mil aves de engorde.
E! predio cuenta con 2 viviendas.
I6™ Vivienda: viven 3 personas, 2 habitaciones, 1 bano, 1 cocina, 1 patio de ropas, con una unidad 
sanitaria. Tiene trampa de grasas en prefabricado de 105Lts colmatada y/o taponada con accesorios 
entrada en Tysalida en codo (estan inrertidos)

Tanque septico en mamposterfa de 1 compartimento con dimensiones de 1.45m de alto X1.40m de ancho 
X 1.20m de largo, FAFA con dimensiones de 1.40m de ancho X 1.20m de largo X 1.10m de alto 
aproximadamente. Le falta material filtrante.
La disposicidn fina es campo de infiltracion

Vivienda dos: tiene 3 cuartos, 2 duchas, 2 banos, 1 cocina, en el momento es deshabitada.
Trampa de grasas mamposterfa de 0.90m X 0.90m X 0.45m de altura util (Hu) sin impermeabilizar. 
Tanque septico en mamposterfa de 1.80m de largo X1. Om de ancho X1.40m de altura util, FAFA 1. Om de 
ancho X1.10m de largo X 1.20m de profundidad disposicidn final (DF) a campo de infiltracion.

Iguatmente, revisando la documentacion tecnica aportada, se evidenciaron las siguientes inconsistencias: 
• en memoria de calculo y diseno de /os STARD, evidenciando que a! final del ftem 2.2.2 se 

menciona que el caudal calculado es para la sa/a de ventas del proyecto sierra real.

• En la tabla 1 (dimensiones de la trampa de grasas) se describe un volumen de retencidn (V) de 
1.22m3 el cua! no especifica a que tipo de retencidn hace referenda y se desconoce a que 
corresponde dicho volumen.

• Hay inconsistencias en cuanto a la altura de la trampa de grasas, ya que se menciona que: altura 
de la trampa (h) = 0,9m. Y que la altura total de Ja trampa (h) = 0.3m io que no serfa factible.

• No se logra determinar el procedimiento matematico empleado para la determinacidn de la 
capacidad de retencidn de grasas.

• Se conduye que a partir de los disenos, se sugiere instalar trampa de gasas en material 
prefabricado de lOSLts pero esto no coincide con las medidas descritas las cua!son: Altura 80cm, 
Ancho superior: 90cm, Ancho inferior: 63cm, medidas que corresponden a una Trampa de grasas 
de 250Lts.

• $e menciona que la granja cuenta con trampa de grasas construida de dimensiones de 1.90m X 
2.10m X 0.80m la cua! no indicaron de su ubicacidn el dfa de la visita tecnica, por lo tanto no se 
observo.

• E! volumen util del taque septico evidenciado en visita es de 2.4m3 el cua! no cumple. Ya que en 
la memoria de calculo se menciona que el tanque tiene un volumen de 2.57m3 y adicionalmente 
sumando los volumenes del diseno consignados en la tabla 18 se tiene que el volumen total es 
de 2.0ni3 por to tanto el tanque septico disenado no cumple con el observado en campo. 
Adicionalmente en la misma tabla se establece que el tanque tiene dos camaras la cuafes en la 
visita Tecnica no se observaron.

e! piano de detal/e de /os STARD e! modulo trampa de grasas prefabricada de lOSLts que se tiene en 
la vivienda de la granja se presenta como una caja de inspeccion, lo cua! no es factible ya que a! tener la 
entrada y la salida tan altas, esta no actuarfa como una caja de inspeccion ademas generarfa
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estancamiento de agua residua! y generadon de matos obres etc. Adicionalmente, esta trampa de JOSUs 
evidendada en e! predict no coincide con ta descrita de 250Lts en ia memoria de calcu/o.

Las medidas en piano de detaiie del tanque septico y e! filtro FAFA de ia vivienda de la granja no coinciden 
con ias medidas tomas en campo, ai igua! que con ef sistema septico de fa fined.

& ancho de las zanjas de! campo de infiltracion describe una medida de 0.80m, parametro que no cumpie 
h estabieddo por ia norma actual, ia cua! establece un ancho maximo de 0.75m.

La disposicion final del sistema de la granja excede el largo maximo permitido por ramai, el cua! es hasta 
un maximo de 30m lineales y en ta memoria se conciuye que se tiene tuberia perfyrada de 100m de 
bngitud por io tanto este campo de infiltracion no cumpie la norma

FI diseno de la trampa de grasas de la finca presenta inconsistencias similares a la de la trampa de grasas 
de la granja.

FI manual de operadon y mantenimiento de /os sistemas de tratamiento no se observe con ia 
documentacion radicada.

Fn e! piano de localizacion del sistema con respecto a las infraestructuras generadoras de vertimiento no 
se observan las coordenadas de dichas infraestructuras (viviendas).

No se observa la cartilla con ta informacion tecnica que entrega ei fabricante ia unidad trampa de grasas 
en prefabricado existente en e! predio (vivienda granja)

De acuerdo con b anterior, se hace necesario que allegue la siguiente documentacion, con e! fin de poder 
continuar con e! ana/isis de la solicitud de permisos de vertimiento:

1. Aportar nuevamente ia Memoria de caicub y diseno de ios sistema de tratamiento de aguas 
residuaies domesticas existentes en e! predio. Esta memoria debe seguir unicamente la 
metodobgfa dispuesta en ia resobcion 0330 de 2017, modificada por la resobcion 799 de 2021 
y/o la metodologfa del RAS rural Titub J actualizacion 2021. Cualquier otra metodobgfa empbada 
debera ser validada mediante la normatividad ambienta! vigente. Adicionalmente, se debera 
adarar y justificar por que las unidades de tanque septico no poseen dobie compartimento y por 
que no cumplen la refacion largo:ancho a! igua! que Ios modubs rampa de grasas.
Si e! STARD existente no cumpie con Ios volumenes mfnimos requeridos, debera optimizer et 
sistema yproponersu ampiiacion.

2. manual de operadon del sistema de disposicion de aguas residuaies tratadas a! sueb, inebyendo 
mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento a! sueb.
Esto debido a que e! documento so se evidencia con fa documentacion radicada.

3. Cartilla con la informacion tecnica del modulo rampa de grasas en prefabricado que entrega el 
fabricante ya que no se allego cuando se radico la documentacion.
Esto debido que ei documento no reposa en ei expediente.

4. Pianos de deta/le del sistema de tratamiento y condiciones de eflciencia del sistema de tratamiento 
que se adoptara. Se debera Presentar formato aha/ogo en tamaho 100 x 70 cm y Adicionalmente, 
las copias digitales en medio magnetico con archivos en DWG y PDF-JPG.,, debe estar elaborado 
y firmado por firmas especializadas o por profesionales calificados para elb y que cuenten con su
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respectiva tarjeta profesional, de acuerdo con /as normas vigentes en /a materia.
Esto debido a que las medidas tomadas en campo no coinciden con las descritas en el 
piano radicado. Y e! ancho de zanja descrito supera e! maximo permitido por la norma.

5. p/ano topografico, debe estar e/aborado y firmado por firmas especia/izadas o por profesionales 
ca/ificados para e/to y que cuenten con su respectiva tarjeta profesional, de acuerdo con /as 
normas vigentes en ia materia.
Esto debido a que en ei piano aportado se i/ustra que se tiene un campo de infiltracion 
de 100m lineales, dimension que no cumple con el largo maximo de la normatividad 
la cua! es de maximo 30m. Ajustar campo de infiltracion a largos maximos de 30m

6. Piano de localizacion del sistema con respecto ai sitio donde se generan ios vertimientos con 
coordenadas geograf/cas o planas (MAGNA SIRGAS Colombia Origen Oeste) de localizacion de 
la infraestructura generadora del vertimiento, punto de descarga a! cuerpo de agua o 
a/sue/o (piano de impiantacion del proyecto). Se debera Presentar formato anaiogo en tamano 
100 x 70 any Adicionaimente, /as copias dig/tales en medio magnetico con archives en DWG y 
PDF-JPG.,, debe estar eiaborado y firmado por firmas especia/izadas o por profesionales 
caiificados para e/fo y que cuenten con su respectiva tarjeta profesional, de acuerdo con fas 
normas vigentes en ia materia.
Esto debido a que en el piano al/egado no se evidencia la coordenada con la ubicacion 
de las viviendas existentes en el predio.

De acuerdo con to anterior, es necesario que reaiice las siguientes adecuaciones y ajustes ai Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuaies, con ei fin de poder reaiizar nuevamente ia inspeccion:

Rea/izar mantenimiento ai modulo trampa grasas en prefabricado de lOSLts existente en ei predio 
ia cua/se evidencio taponada ycoiapsada.

1.

J Poner debidamente ios accesorios hidrosanitario que requiere ei modulo trampa de grasas 
prefabricado de lOSLts ya que ia existente en ei predio ios tiene invertidos. Debera tener codo a 
ia entrada yunaT a ia saiida.

2.

Agregar ei debido material filtrante ai filtro FAFA de ia vivienda de ia granja, de tai forma que 
este quede ai nivei del agua.

3.

Agregar ei debido material filtrante a! filtro FAFA de la vivienda de la finca, de tal forma que este 
quede a! nive! del agua.

4.

Ubicar despejar y destapar la trampa de grasas en material de mamposterfa existente en la 
vivienda de la granja la cua! no se evidencio en la visita tecnica.

5.

Impermeabitizar cada una de las unidades existentes en e!predio, tanque septicos, filtras FAFA y 
Trampas de grasas ya que en la visita tecnica se evidenciaron unidades con filtraciones ya que no 
conservan el nivei, se evidenciaron perforaciones hechas por las hormigas las cuales egresan y 
depositan arena a! tanque septico las paredes estan perdiendo el revoque quedando el ladrillo 
expuesto.

6.
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7. En e! momenta de la nueva visita tecnica, cada modulo de bs sistemas debe estar funcionando 
adecuadamente, contar con tapas de faci! acceso para labores de mantenimiento e inspeccion, 
estar en buen estado y despejados de tierra y con mantenimientos adecuados.

Teniendo en consideracion las adecuaciones a realizar, se concede un plazo maximo de 1 mes para que 
e! sistema se encuentre complete y funcionando adecuadamente en todos sus modules conforme a la 
propuesta presentada. Una vez realizados bs arreobs t/ aiustes. debera cancelar en ta tesorena de !a 
Entidad e! vabr de !a nueva visita de verificacion. definido en la Hauidacbn oue se enwa con e! oresente
reauerimiento v radicar. adiciona! a !a documentacbn solicitada. una cooia de! recibo de caia en !a
Comoracion. para hacer la proaramadon v posterior eiecucion de la visita.

Si en bs plazos antes definidos no se cumple con e! actual requerimiento, la Corporacion podra adelantar 
las acciones pertinentes, segun ei procedimiento establecido y las Normas rdacionadas. No obstante, 
podra en cualquier momenta, volver a iniciar el tramite, de acuerdo a b establecido por la Norma.

A! momenta de allegar la informacion solicitada a ta Corporacion Autonoma Regional del Quindfo, le 
solicitamos indicar e! numero de expediente asignado y definido en e! presente oficio.

que a traves de la empresa esm iogistica SAS, se puede evidenciar que el requerimiento fue 
enviado al correo daniel.osorio9863@qmaiol.com. el dia 25 de julio de 2024 y leido el dia 25 
de julio de 2024.

Que el dia 30 de agosto de 2024, el ingeniero, a traves de fista de chequeo posterior a 
requerimiento tecnico, determine que no fueron allegados los documentos solicitados en el 
requerimiento radicado 010237 del 25 de julio de 2024.

El dia 30 de agosto de 2024 por parte del ingeniero Ambiental Juan Carlos Agudelo, contratista 
de la Subdireccion de Regulacion y Control Ambiental de la C.R.Q. emite concepto de Negacion 
CTPV-247-2024 el cual describe lo siguiente:

CONCEPTO TECNICO DE NEGACION PARA TRAMITE DE PERMISO DE VERTIMIENTOS 
CTPV: 247 de 2024

30 de Agosto de 2024FECHA:
SOLICITANTE: Dora Lucia Hoyos

6605 de 2024EXPEDIENTS N°:

1. OBJETO

Evaluar la propuesta tecnica presentada por el so/icitante, teniendo en cuenta bs parametros mfnimos 
de diseno del sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales domesticas segun las

Bmm
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recomendaciones tdcnicas generales y las establecidas por el Reglamento Tecnico para e! Sector de 
Agua potable y Saneamiento Basico RAS, adoptado mediante Resolucion 0330 de 2017.

2. ANTECEDENTS

Solicitud de permiso de vertimientos radicada e! 13 de Junto del 2024.
Auto deinicio de tramite de permiso de vertimiento SRCA-AUV-361-07-2024 
del 11 de Julio de 2024 y notiftcado por correo electronico con No. 9669 del 
12 de Julio de 2024.
Expedicion del Decreto 050 de 2018, que modified a! Decreto 1076 de 2015. 
Visita tecnica de veriftcacion de estado y funcionamiento del sistema de 
tratamiento de aguas residua/es N° Sin Informacion del 19 de Julio de 2024.

1.
2.

3.
4.

3. ASPECTOS TECNICOS YAMB1ENTALES GENERALES

INFORMACldN GENERAL DEL VERTIMIENTO
DLT1 LA PRIMVERA 0 LA PALMERANombre de! predio o proyecto
Vereda La Fforesta de! Municipio de Calarca.Locatizacidn de! predio o proyecto
63130000100030282000Codigo catastra!
282-1557Matricula InmobiHaria

Area de! predio segun Certificado de Tradicion 17.4Has
Area de! predio segun SIG-QUINDIO Sin infornmeidn
Area de! predio segun Geo porta! - IGAC Sin Informacion

Comite de cafeteros de! QuindioFuente de abastecimiento de agua
Macro cuenca Rio la vieja.Cuenca hidroordfica a ia gue pertenece

Tipo de vertimiento (Domdstico / No Domestico) Domestico.
Ttpo de actividad que generara et vertimiento. 
(vivienda, industrial, Comercial o de Sen/icios)

2 viviendas en granja avicola.
x Ubicacidn de la infraestructura generadora del vertimiento 

vivienda granja (coordenadas geograftcas).___________
Ubicacidn de la infraestructura generadora del vertimiento 
Vivienda AHmentadero (coordenadas geogrdftcas).______
Ubicacidn del vertimiento vivienda granja (coordenadas 
geograftcas).___________________________________
Ubicacidn del vertimiento Vivienda AHmentaderc 
(coordenadas geogrdficas).

Lot: 4°3r37.88"K Long: - 75039‘i9.43"lV

Lot: 4*31'38.08"N. Long: - 75039‘I6.76"H/

Lot: 4o3i'37.40"i\'. Long: - 75°39'19.I5"IV

Lot: 4°3I'38.I9"N, Long: - 75039'16.IS"W

Area de Infiltracidn 1 de! vertimiento vivienda granja 16m2
8m2Area de Infiltracidn de! vertimiento 2 vivienda alimentaderc

Nombre de! sistema receptor de! vertimiento STARD1 y 2 Suelo
0.014Lt/seq.Cauda! de la descarga STARD vivienda granja
0.0076Lt/seg.Cauda! de !a descarga STARD Vivienda AHmentadero
30 dias/mesFrecuenda de !a descarga STARD 1 y2
18 Horas/dfaTtempo de la descarga STARD 1 y 2
IntermitenteTtoo de fluio.de la descarga STARD lv2

Imagen No. 1. Ubicacidn general de! Predio
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4. REVISION DE LOS ASPECTOS YCONDICIONES TECNICAS PROPUESTAS

4.1. ACTIVIDAD QUE GENERA EL VERTIMIENTO.
La actividad que genera e! vertimiento es domestica de 2 viviendas en un predio rural donde 
funciona una granja awco/a.

SISTEMA PROPUESTO PARA MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
Las aguas residuales domesticas (ARD), generadas en e! predio se conducen a sistemas de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas (STARD) en material de mamposteria, 
compuestos por:

4.2.

Vivienda 1

Tramoa de erasas vivienda crania: La trampa de grasas estd propuesta en material de prefabricado 
tipo conico, para el pre tratamiento de las aguas residuales provenientes de la cocinas, y o aguas 
jabonosas, calculada con un caudal de 2.82Umin, un tiempo de retencion hidrdulica de 5min, siendo 
sus dimensiones de 0.90m de didmetro superior y 0.60m de allura util para un volumen final fabricado 
de 250 litros. (Tambien se propone trampa de grasas en mamposteria de 1.90m X 2.10m X 0.80m de 
la cual no coincide el dimensionamiento en memoria de cdlculo)

Tanaue septico vivienda srania: En memoria de cdlculo se propone que el tanque septico es en material 
de mamposteria de 2 compartimentos, calculado con un caudal de 0.014Useg. y una relacion 
largo:ancho de 2:1 siendo sus dimensiones internas (en contacto con el agua) de 1.60m de ancho X 
0.76m de largo X 1.70m de altura util en el primer compartimento, en el 2do compartimenio, las 
dimensiones son 1.60m de ancho X 0.38m d largo X1.70m de altura util con m volumen final disehado 
de 3100 Litros. (no obstante, se deja anotacidn que en el predio hay construido un tanque stptico de 
un compartimento)

Filtro Anaerobio de Fluio Ascendente FAFA vivienda grania: En memoria de cdlculo se propone que 
el Filtro FAFA, corresponderd a un tanque en mamposteria, anexo al tanque septico el cual tiene las 
siguientes dimensiones de 1.60m de ancho X 1.20m de largo X 2.10m de altura util incluido elfalso 
fondo, con un volumen final disehado de 4032 Litros.

Disposicidn final del efluente vivienda srania: Como disposicidn final de las aguas residuales 
domesticas tratadas se diseha m campo de infiltracion. La tasa de percolacion obtenida a partir de los 
ensayos realizados en el sitio es de 1.8 min/cm, de absorcion media rdpida. Se obtiene un area de 
absorcion de 16m2. Con 7 zanjas a un ancho de 0.70 metros por zanja, y una longitud de 17.70 metros.

Vivienda 2
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Tramoa de erases vivienda alimentadero: Ixi irampa de grasas estd propuesla en material de 
prefabricado tipo cdnico, para elpre tratamiento de las aguas residuales provenientes de la cocinas, y 
o aguas jabonosas, calculada con un caudal de 0.26Useg. un tiempode retencidn hidraulicade SOOseg, 
siendo sus dimensiones de 1.0m de anchoX LOm de largo X 1.0m altura util para un volumen final de 
1000 litros.

Tanaue siotico vivienda alimentadero: En memoria de cdlculo se propone (pie el unique septico es en 
material de mamposteria de 2 compartimentos, calculado con un caudal de O.OOSUseg. y una relacian 
largo.ancho de 1:1 siendo sus dimensiones internas (en contacto con el agua) de l.40m de audio X 
0.94m de largo X 1.70m de altura util en el primer compartimento. en el 2do compartimento, las 
dimensiones son 1.40m de anchoX 0.47m d largo X 1.70m de altura util con un volumen final disenado 
de 3355 Litros. (elpresente disefio no cumple la relacidn audio largo estipulada en la normatividad 
ambiental vigente, no obstante, se deja anotacldn que en elpredio hay construidopara la vivienda 2 
un tanque siptico de un compartimento)

Filtro Anaerobio de Fluio Ascendente FAFA vivienda alimentadero: En memoria de cdlculo se propone 
que el Filtro FAFA. corresponded a un tanque en mamposteria. anexo al tanque sdptico el cual tiene 
las siguientes dimensiones de 1.40m de anchoX 1.20m de largo X 1.60m de altura util induido el fatso 
fondo. con un volumen final disefiado de 2668 Litros.

Disoosicion Final del efluente vivienda alimentadero: Como disposicidn final de las aguas residuales 
domesticas tratadas se diseha un campo de infiltracidn. La tasa de percolacion oblenida a partir de los 
ensayos realizados en el sitio es de 1.8 min/cm. de absorcion media rdpida. Se obtiene un area de 
absorcidn de 8m2. Con 7 zanjas a un ancho de 0.70 metrospor zanja. y una longitud de 4.50 metros.
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Imagen 1. Esquema sistema septico mamposteria

4.3. REVISION DE LAS CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL VERTIMIENTO DE 
CONFORMIDADA LA NORMA DE VER TIMIENTOS VIGENTE.

Caracterizaddn actual de! vertimiento existente o estado final previsto para e! 
vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente:

Las aguas residuales domesticas cuentan con unas caractensticas ya conocidas. Cuando se 
originan en una vivienda familiar, ios caudales y por io tanto /as cargas contaminantes son 
simiiares entre si, y en consecuencia, dado el bajo impacto de vertimientos de esta magnitud 
y caractensticas y asumiendo que para sistemas de tipo convencionai (aquei/os conformados 
por trampa de grasas, tanque septico y filtro anaerobio) se obtiene ia remocion de carga

Telftfonot: 7460000 - Col. 3174274417 Corroo: S8fvicSoa!diente®!Cfqgov.co 
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contaminante requerida (80% en DBO, SST y Grasas y Aceites), se considera que una 
caracterizacion presuntiva de estas aguas residuales domesticas ofrece suficiente informacion 
del vertimiento de entrada y satida del STARD. K

4.4. OTROS ASPECTOS TECNJCOS

4.4.1. PLAN DE CIERRE YABANDONO (DECRETO SO DE 2018)

E! plan de cierre para el STARD de sala de ventas, contempla las actividades de limpieza, 
manejo y disposicion final de fos residues generados en la etapa de desmantelamiento, 
presenta dentro de su propuesta el uso final que se fe dara a! suelo garantizando e! uso 
de acuerdo a las dinamicas propias de la zona, senalando medidas de restauracion 
morfologica y restablecimiento de la cobertura vegetal.

4.4.2. EVALUACION AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO
La actividad generadora del vertimiento es domestica, y por lo tanto de acuerdo con los 
art/culos 2.2.3.3.52 y 2.2.3.3.53 del Decreto 1076 de 2015 (artfculos 42 y 43 del Decreto 
3930 de 2010), modiftcado por el Decreto 50 del 2018, la presente solicitud de permiso 
de vertimientos no requiere dar cumpUmiento a este requisite.

PLAN DE GESTION DEL DEL RIESGO PARA EL MANEJO DEL VERTIMIENTO
La actividad generadora del vertimiento es domestica, y por to tanto de acuerdo con los 
artfculos 2.2.3.3.5.2 y2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015 (artfculos 42 y43 del Decreto 
3930 de 2010), modificado por el Decreto 50 del 2018 la presente solicitud de permiso 
de vertimientos no requiere dar cumpUmiento a este requisito.

4.4.3.

5. RESULTADOS DE LA VISITA TECNICA
De acuerdo con to consignado en e! acta de visita No. (Sin Informacion) del 17 de Julio de 2024, 
reatizada por el ingeniero Juan Carlos Agudeto, contratista de la Subdireccion de Regulacion y Control 
Ambienta! de la C.R.Q., se encontro to siguiente:

• Granja avfcola con 7galpones con promedio de 174mil aves de engorde.
• E! predio cuenta con 2 viviendas.
• lera Vivienda: viven 3 personas, 2 habitactones, 1 bano, 1 cocina, 1 patio de ropas, con una 

unidad sanitaria. Tiene trampa de grasas en prefabricado de 105Lts colmatada y/o taponada 
con accesorios entrada en T ysalida en codo (estan invertidos)

• Tanque septico en mamposterfa de 1 compartimento con dimensiones de 1.45m de alto X 
1.40m de ancho X 1.20m de largo,

• FAFA con dimensiones de 1.40m de ancho X 1.20m de largo X 1.10m de alto 
aproximadamente. Le falta material filtrante.

• La disposicion fma es campo de infiltracion
• Vivienda dos: tiene 3 cuartos, 2 duchas, 2 banos, 1 cocina, en e! momento es deshabitada.
• Trampa de grasas mamposterfa de 0.90m X 0.90m X 0.45m de altura util (Hu) sin 

impermeabilizar.
• Tanque septico en mamposterfa de 1.80m de largo X 1.0m de ancho X 1.40m de altura util, 

FAFA 1. Om de ancho X1.10m de largo X 1.20m de profundidad disposicion final (DF) a campo 
de infiltracion..

5.1. CONCLUSIONES DE LA VISITA TECNICA
La visita tecnica determina to siguiente:

crq.gpv.co Protefiendaei fcOun*Telefonos; 7460000 - Cel. 31742744!/ Correo: scMcioaidien'offiorqgov.co 
Dfrocci6n: Coile 18 Norte no.19-55 B. Mercedes del Norte
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i

i

i Ambos sistemas s4pticos inspeccionados no coinciden con fos propuestos en la documentation 
tdcnica presentada, ademas, fos sistemas septicos existentes en el predio requieren de 
adecuationes para su funtionamiento adecuado y eficiente.

I

*
6. CONCLUSIONES DE LA REVISION DE LAS CONDICIONES TECNICAS.

f La documentacidn tdcnica presentada, se encuentra debidamente diligentiada, pero en esta, en su 
componente tScnico se evidencian inconsistencias en el documento tecnico denominado "DOCUMENTO 
TECNICO SOUCm/D DE PERMISO DE VERTIMEINTO CRAJA AVICOLA LAS BRISAS " en cuanto a! 
calculo y diseno de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de disposition final 
(zanjas de infiltracidn) ya que estos se ca/cu/aron de dos compartimentos incumpliendo la relation 
ancho largo establecida en fa norma y con una longitud de zanja de infiltration de 100m b que tambien 
incumple la norma ambiental vigente.

i Los pianos de localizacbn de los sistemas STARD con respecto a! sitio de donde se generaran los 
verdmientos, ilustran un largo de zanja que incumple la normatividad ambiental vigente. Ademds no 
se evidencian las coordenadas de las infraestructuras que generan el vertimiento.

*

Las dimensiones en Los pianos de detalle no coinciden con las medidas tomadas en campo.

Por to anterior se Requirid a! solicitante mediante, el Oficio No. 010237 del 25 de Julio del 2024, en e! que se 
solicita:

7. Aportar nuevamente la Memoria de calculo y diseno de los sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesb'cas existentes en e! predio. Esta memoria debe seguir unicamente la metodolog/'a dispuesta en 
la resoluddn 0330 de 2017, modificada por la resolution 799 de 2021 y/o la metodobgfa del RAS rural 
Titulo J actualization 2021. Cualquier otra metodologfa emp/eada debera ser validada mediante la 
normatividad ambiental vigente. Adicionalmente, se deberS atiarar y justificar por que las unidades de 
tanque sdptico no poseen doble compartimento y por que no cumplen la relation fargo.ancho a! igua! 
que los mddulos tampa de grasas.
Si el STARD existente no cumple con fos volumenes mmimos requeridos, debera optimizar el sistema y 
proponersu ampliacidn.

8. manual de operacidn del sistema de disposition de aguas residuales tratadas a! suelo, intiuyendo 
mecanismo de descarga y sus e/ementos estructurantes que permiten el vertimiento a! suelo.
Esto debido a que e/ documento so se evidencia con !a documentacidn radicada.

h

9. CartiHa con la information tdcnica del mddub rampa de grasas en prefabricado que entrega el 
fabricante ya que no se allego cuando se radico la documentacidn.
Esto debido que ef documento no reposa en el expediente.

10. Pianos de detalle del sistema de tratamiento y conditiones de eficiencia del sistema de tratamiento que 
se adoptard. Se deberd Presenter formato and/ogo en tamario 100x 70 cm y Adicionalmente, las copias 
digitales en medio magndtico con archives en DWG y PDF-JPG.,, debe estar elaborado y firmado por 
firmas espetializadas o por profesiona/es calificados para ello y que cuenten con su respectiva tarjeta 
profesional, de acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Esto debido a que las medidas tomadas en campo no coinciden con las descritas en el piano 
radicado. Y el ancho de zanja descrito supera el maximo permitido por la noma.

11. piano topogrdfico, debe estar elaborado y firmado por firmas espetializadas o por profesionafes 
calificados para ello y que cuenten con su respectiva tarjeta profesional, de acuerdo con las normas

crq.gov.co el fretevto-Telttenoe: 7460600 - CeL 3174274417 Corrco: servictoatatientetffccrqgov.co 
DJreccWn: Cofle 10 Norte Nol9-55 & Mercedes del Norte
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vigentes en la materia.
Esto debido a que en e! piano aportado se Hustra que se tiene un campo de infiltradon de 
100m Hneafes, dimension que no cumpie con ei largo maximo de ia normatividad ia cuaies 
de maximo 30m. Ajustar campo de infiltradon a largos maximos de 30m

12. Plano de localizacion del sistema con respecto a! sitio donde se generan los vertimientos con 
coordenadas geograficas o ptanas (MAGNA SIRGAS Colombia Origen Oeste) de localizadon de la 
infraestructura generadora del vertimiento, punto de descarga a! cuerpo de agua o a! suelo 
(piano de implantacion del proyecto). Se debera Presentar formato anabgo en tamano 100 x 70 cm y 
Adicionalmente, las copias digitales en medio magnetico con archivos en DWGy PDF-JPG.,, debe estar 
elaborado y firmado por firmas especiaiizadas o por profesionales calificados para ello y que cuenten 
con su respectiva tarjeta profesionat, de acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Esto debido a que en e! piano allegado no se evidencia la coordenada con la ubicacion de 
las viviendas existentes en e! predio.

De acuerdo con !o anterior, es necesario que realice las siguientes adecuaciones y ajustes a! Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales, con e! fin de poder realizar nuevamente la inspeccion:

8. Realizar mantenimiento a! modulo trampa grasas en prefabricado de lOSLts existente en e! predio la 
cua/se evidencio taponada ycolapsada.

9. Poner debidamente los accesorios hidrosanitario que requiere el modulo trampa de grasaS prefabricado 
de lOSLts ya que la existente en el predio los tiene invertidos. Debera tener codo a la entrada y una T 
a la salida.

10. Agregar e! debido material filtrante a! Filtro FAFA de la vivienda de la granja, de taf forma que este 
quede a! nive! del agua.

11. Agregar el debido material filtrante a! filtro FAFA de la vivienda de la finca, de tai forma que este quede 
a! nive! del agua.

12. Ubicar despejar y destapar la trampa de grasas en material de mamposterfa existente en la vivienda 
de la granja la cual no se evidencio en la visita tecnica.

13. ImpermeabHizar cada una de las unidades existentes en el predio, tanque septicos, Ultras FAFA y 
Trampas de grasas ya que en la visita tecnica se evidenciaron unidades con filtraciones ya que no 
conservan e! nivet, se evidenciaron perforaciones hechas por las hormigas las cuaies egresan y 
depositan arena a! tanque septico las parades estan perdiendo e! revoque quedando el ladrillo 
expuesto.

14. En el momento de la nueva visita tecnica, cada modulo de los sistemas debe estar funcionando 
adecuadamente, contar con tapas de faci! acceso para labores de mantenimiento e inspeccion, estar 
en buen estado y despejados de tierra y con mantenimientos adecuados.

15. Una vez realizados los arreabs v aiustes. debera cancelar en !a tesorena de !a Entidad e! valor de la
nueva visita de verificacion. deftnido en la Hauidacion oue se envia con e! oresente reouerimiento v
radicar. adicbnai a !a documentacidn so/icitada. una copia de! recibo de caia en la Corooracion, para
hacer la oroaramacion v posterior eiecucion de la visita.

crq.gov.co pzategtettcfo et fatceta-Telefonos: 7460000 - Cel. 317427441/ Correo: sefvicksalcliemortTicrq.gov.co 
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i
3

De acuerdo con lo anterior ei usuario no cumple el requerimiento, puesto que no allego el total de la 
documentacion requerida para continuarcon la evaluadon tecnica integral.

%

f
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que la in formation tecnica para evatuar los sistemas 
propuestos no es la correcta, puesto que no se cumpho con to requerido, e! grupo tecnico del area de 
vertimientos determine que NO se puede avatar la presente solicitud de permiso de vertimientos.

i.

7. ASPECTOS DE ORDENAMIENTO YDETERMINANTESAMBIENTALES

CONCERTO DE USO DE SUELO EXPEDIDO FOR LA AUTORIDAD MUNICIPAL 
COMPETENTE

7.1.

De acuerdo con ia certificacidn N° 2227-2022 expedida ei 26 de Diciembre de 2022 por ia 
secretario de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y rural, del Municipio de Ca/arca, 
mediante elcualse infbrma que el Predio identificado como LA PRIMAVERA LO I LA FLORESTA 
con matricu/a inmobiliaria No. 282-15557, y ficha catastra! 000100030282000 se encuentra 
en el sector rural:

Uso del Suelo permitido:
Principal: VU, Cl.
Complementarioy/o Compatible: VB, Gl. LI. Ri. R2. R3. 
Uso Condicionado:
Restringido: C2, C3. G2. GS. G6. L2.
Uso no Permitido:
Prohibido: VM. VAC. C4. C5. G3. G4. L3.

7.2. REVISION DE DETERMINANTES AMBIENTALES

Imagen 1 Tomada del Google Earth Pro

Segun to observado en e! google Earth Pro se evidencia que el predio se encuentra fuera de 
los poh'gonos de Distritos de Conservacton de Suetos (DCS) y del Distrito Regional de Manejo 
Intogrado de la Cuenca Alta del Rio Quindto (DRMI), pero si esta dentro del poKgono de reserva 
forestal centra! y la zoniftcacidn ley 2**. Se observan cursos de agua superficial (quebrada 
innominada) e intermitentes que pasa por el predio, los cua/es se encuentran a mas de 30m 
de las disposictones finales de los efluentes tratados y las infraestructuras generadoras de 
vertimientos.

TolWono»: 7400900 - CoL 317427441/ Como: savtakrateliortefl&crqgov.co 
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Por tanto, se debe tener en cuenta e/ art/cu/o 2.2.1.1.18.2. Protection y 
conservation de los bosques. Del Decreto 1076 de 2015, en e! cuat se estab/ece que la 
protection de los bosques, los propietarios de predios estan obligados a:

• Mantener cobertura boscosa dentro del predio en las areas forestales protectoras.
• una franja de protection para nacimientos de 100 metros a la redonda ypara fuentes 

hfdricas sean permanentes o no, de 30 metros, a lado y tado en cauces de nos, 
quebradas y arroyos. Y para/ela a las h'neas de mareas maximas a cada tado de los 
causes de los nos.

• Proteger los ejemplares de especie de fauna y flora silvestre vedadas que existan 
dentro del predio.

£7 predio se encuentra ubicado en suelos con capacidad de uso clase 3.

8. OBSERVACIONES

La adecuada remocion de carga contaminante por parte de los sistemas septicos, es efectiva 
cuando ademas de estar adecuadamente instafados, ei numero de contribuyentes no supera 
la capacidad instalada, se separan adecuadamente las grasas y las aguas Huvias, las aguas 
residuales a tratar son de origen estrictamente domestico y se realizan los mantenimientos 
preventivos como corresponde.

Es indispensable tener presente que una ocupacion de la vivienda superior a las personas 
establecidas, asf sea temporal, puede impHcar ineficiencias en ei tratamiento del agua residua! 
que se traducen en remociones de carga contaminante inferiores a fas establecidas por la 
normativa ambienta! vigente (Decreto 50 del 16 de enero de 2018).

CumpUr las disposiciones tecnicas ylegales relatives a la ubication del sistema de tratamiento 
y disposition final de aguas residuales, de acuerdo a !o establecido por el Reglamento Tecnico 
para e! Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico, RAS, adoptado mediante Resolution 
0330 de 2017; a! Decreto 1076 de 2015 (compiio ei Decreto 3930 de 2010 (MAVDT), 
modificado por e! Decreto 50 de 2018 y demas normas vigentes aplicables. Localizer en 
terrenos con pendientes significativas, pueden presentarse eventos de remociones en masa 
que con/levan problemas de funcionamiento, colapso del sistema y los respectivos riesgos 
ambientales.

1.

2.

3.

La distancia minima de cualquier punto de la infiltration a viviendas, tuberias de agua, pozos 
de abastecimiento, cursos de aguas superficiales (quebradas, nos, etc) y cualquier arbol, seran 
de 5,15,30,30 y 3 metros respectivamente.

4.

Si se va a realizar a/gun tipo de modification en ca/idad o cantidad del vertimiento, y/o adicion 
a los sistemas de tratamiento de aguas residuales propuestos en las memorias tecnicas, como 
as( mismo la construction de mas sistemas de tratamiento, se debe informar a la Corporation 
Autonoma regional del Quindfo para realizar las adecuaciones y modification tecnicas y 
juridicas a! permiso de vertimientos otorgado.

En cualquier caso, el vertimiento de las aguas residuales no se debe realizar sin el tratamiento 
de las mismas antes de la disposition final.

5.

6.
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“FOR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UN PERMISO DE VERTIMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMtSTICAS GENERADAS EN EL PREDIO 1) LOTE 1 LA PRIMAVERA O LA 

PALMERA, UBICADO EN LA VEREDA LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE CALARCA (Q) Y SE
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES"*

9. conclusi6n

Como resultado de la evatuacidn tdcnica de la documentacion contenida en el expediente No. __6605 -
24_ Para el predio_l)_LOTE_l_LA_PRIMAVERA_o_LA_PALOMA_ donde fundona la granja avicola
las brisas de la Vereda La Floresta del Munidpio_Ca!arca_ (Q.), Matncula InmobHiaria No. _282 -1557_ 
y ficha catastra!_63130000100030282000_/ donde se determina:i

• No es oosible avatar los sistemas de tratamiento de aouas residuafes domesticas
oropuestos como soluddn individual de saneamiento oara e! predio. toda vez oue hav 
inconsistendas en las memorias tecnicas de los STARD. v no se cumolio con e!

■i
reouerimiento so/idtado.

• £7 predio se ve afectado por Areas forestales protectoras de que habla el articu/o 2.2.1.1.18.2 del 
Decreto 1076 de 2015.

• Tanto las infraestructuras generados de vertimiento como los vertimientos generados en el predio 
conservan las distandas minimas de las que habla articub 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015.

* AREA DE DISPOSICION DEL VERTIMIENTO: para la disposicion final de las aguas generadas en e! 
predio se determind un irea necesaria de_16.0m2_ las mismas fueron designadas en las coordenadas 
geogrdficas Lat: 4o3138.08"N, Long: - 75039'16.76"Wy__8.0 m2_ las mismas fueron designadas en las 
coordenadasgeogrdficas Lat: 4°3138.19"N/ Long: - 75°39'16.18"Wque Corresponden a una ubicacion 
del predio con altitud _1530_ msnm. E! predio colinda con predios con uso _ agrico!a_ (segun piano 
topografico a/legado).

• Se resa/ta que los sue/os de protecdon segun el articub 2.2.2.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015 
"Esta constituido por las zonas y areas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las dases de 
sueio de que trata la Ley 388 de 1997 y que tiene restringida la posibilidad de urbanizarse debido 
a la importanda estratdgica para la designacion o ampHacion de Jreas protegidas pubticas o 
privadas, que permitan la preservacbn, restauracion o uso sostenible de la biodiversidad, de 
Importanda munidpat, regional o nadonal. ” en este sentido e! sueio de protecdon corresponds a 
determinants segun b dispuesto en Articub 10 de la Ley 388 de 1997 y constituyen normas de 
superior jerarquia, por tanto, para el caso en particular del permiso de vertimientos el Decreto 1076 
de 2015 Articub 2.2.3.3.5.2. paragrafo 1 "En todo caso cuando no exista compatibihdad entre los 
usos del sueio y las determinantes ambienta/es establecidas por la autoridad ambiental competente 
para el Ordenamiento Territorial, estas ultimas de acuerdo con el articub 10 de la Ley 388 de 1997 
o la norma que fo modifique, adidone o sustituya, preva/eceran sobre los primeros".

• La documentacion oresentada tambien debe oasar a un analisis iuridico integral, ana/isis de
determinants ambientales. andlisls de comoatibilidad de uso de! sueio seaun b establecido en los
instruments de olanificacidn v ordenamiento territorial v los demas oue el orofesional asionado
determine.

Andlisis juridico:

Que una vez revisada la documentacidn que reposa el expediente y de acuerdo al concepto 
de negacidn emitido por el ingeniero ambiental, es importante precisar que el peticionario por 
no reunir los requisites legates, especialmente a lo estipulado en el articulo 2.2.3.3.5.2 (articulo

•It
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RESOLUCION No. 2266 DEL VEINTICINCO (25) DE SEPTIEMBRE DE 2024

“POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UN PERMISO DE VERTIMIENTO DE AGUAS 
RES/DUALES DOMEST/CAS GENERADAS ENEL PREDIO 1) LOTE 1 LA PRIMAVERA O LA 

PALMERA, UBICADO EN LA VEREDA LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE CALARCA (Q) YSE
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES,,

42 del Decreto 3930 de 2010), modificado por el Decreto 50 de 2018, esta Autoridad Ambiental, 
precede a negar el permiso de vertimiento solicitado para el predio 1) LOTE 1 LA PRIMAVERA 
O LA PALMERA (Q), identificado con matncula inmobiliaria N° 282-1557 y ficha catastral 
63130000100030282000, ubicado en la vereda LA FLORESTA del municipio de CALARCA 
QUINDIO.

De igual manera, es importante aclarar el mismo oficio de requerimiento tecnico radicado 
010237 del 25 de julio de 2024, quedo establecido que el usuario contaba come plazo maximo 
de un mes para allegar la documentacion solicitada, el oficio fue recibido por el peticionario el 
dia 25 de julio de 2024, tenia como fecha maxima para allegar la documentacion el dia 26 de 
agosto de 2024. Sin embargo, la documentacion fue radicada en esta Autoridad Ambiental el 
dia 09 de septiembre de 2024, fecha 'para la cual el ingeniero ya habfa emitido concepto de 
negacion CTPV-247 del 30 de agosto de 2024, razon 'por !a cual no es posible evaluar la 
documentacion aportada por encontrarse extemporanea.

En virtud de lo anterior, se realize la presente RESOLUCION DE NEGACION DE 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, por medio de la cual se toma una decision de fondo a 
una solicitud, taf como lo establece el numeral 6 del artfculo 2.2.3.3.5.5 de la seccion 5 del 
Decreto 1076 de 2015 (decreto 3930 de 2010). En su tenor literal:

"/a autoridad ambiental competente decidira mediante resolucion si otorga o niega 
ei permiso de vertimiento, en un termino no mayor a veinte (20) dfas habiies, 
contados a partir de ia expedicion del auto de tramite."

CONSIDERACIONES JURID1CAS

Que el artlculo 79 de la Carta Polltica indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacidn de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo”.

Es deber dei Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecologica y fomentar la educacidn para el logro de estos fines. ”

Que el artlculo 80 ibidem, establece que: “El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacion, 
restauracion o sustitucion...”

Que el artlculo 132 ibidem, establece en lo relative al uso, conservacion y preservacion de las 
aguasque: ''Sin permiso, no sepodran alterarloscauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, 
ni intervenir su uso legitimo.”

Que el artlculo 2.2.3.2.20.5 de la seccion 20 del Decreto 1076 de 2015, modificado por el 
Decreto 50 de 2018 {Decreto 1541 de 1978, en el artlculo 211), establece: “Se prohibe verier, 
sin tratamiento, residues solidos, Itquidos o gaseoso, que puedan contaminar o eutroficar las
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RESOLUCldN No. 2266 DEL VEINTICINCO (25) DE SEPTIEMBRE DE 2024

“POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UN PERMISO DE VERTIMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMtSTICAS GENERADAS EN EL PREDIO 1) LOTE 1 LA PRIMAVERA 0 LA 

PALMERA, UBICADO EN LA VEREDA LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE CALARCA (Q) Y SE
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES"

aguas, causar daho o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o ifnpediru obstaculizar su empleo para otros usos.

El grado de tratamiento para cada tipo de veriimiento depended de la destinacidn e los tramos 
o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecoldgicas y econdmicas. ”

El artlculo 2.2.3.3.57 de la seccion 5 del decreto 1076 de 2015, (Decreto 3930 de 2010, en su 
Artlculo 47) en su tenor literal dispone:

"La autoridad ambiental competente, con fundamento en la clasificacion de aguas, en la 
evaluacidn de la informacidn aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias 
deducidos de las visitas tdcnicas practicadas y en el informe tdcnico, otorgard o negard 
el permiso de veriimiento mediante resolucidn.
El permiso de veriimiento se otorgard por un tdrmino no mayor a diez (10) anos."

Que el articulo 2.2.3.3.5.1 de la seccion en mencion de la citada norma establece: 'Toda 
persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respective permiso de vertimientos". (Artlculo 42 Decreto 3930 de 2010)

Que el Articulo 2.2.3.3.5.2, ibidem, modificado por el Decreto 50 de 2018, senala los requisites 
que se deben allegar para obtener un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental, asi 
como los articulos 2.2.3.3.5.3, modificado por el Decreto 50 de 2018 y 2.2.3.3.5.4, aclaran e 
indican los requisites dependiendo del tipo de actividad.

En el Articulo 2.2.3.3.5.5 de la citada norma, indica cual es el procedimiento que se debe seguir 
para la obtencion del permiso de vertimientos.

Que la proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del 
ambiente y la preservacion de los recursos naturales.

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden tecnico y juridico 
precede la Subdireccidn de Regulacion y Control Ambiental a decidir.

Que de conformidad con el procedimiento para la obtencion del permiso de vertimientos 
determinado en el numeral 5 del articulo 2.2.3.3.5.5 de la seccion 5 del Decreto 1076 de 2015 
(articulo 45 del decreto 3930 de 2010), modificado por el Decreto 50 de 2018, se profirio Auto 
de Tramite con radicado No. SRCA-ATV-287-25-09-2024 que declara reunida toda la 
informacion para decidir.

La Corporacibn Autbnoma Regional del Quindio - CRQ, en virtud del articulo 9 de la Ley 1437 
de 2011, la cual establece las prohibiciones de las autoridades, indicando en el numeral 4: 
“Exigir constancias, certificaciones o documentos que reposen en la respectiva Entidad”. De 
igual manera, el articulo noveno del Decreto 019 de 2012 “Ley Antitramites", trata sobre la 
prohibicibn de exigir documentos que reposan en la entidad senalando: “Cuando se este
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RESOLUCION No. 2266 DEL VEINTICINCO (25) DE SEPTIEMBRE DE 2024

"FOR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UN PERMISO DE VERTIMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS GENERADAS EN EL PREDIO 1) LOTE 1 LA PRIMAVERA O LA 

PALMERA, UBICADO EN LA VEREDA LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE CALARCA (Q) Y SE
ADOPTAN OTRAS DISPO$ICIONES,,

adelantando un tramite ante la administracion, se prohibe exigir actos administrativos, 
constancias, certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se esta 
tramitando la respectiva actuacion y de los principios de eficacia y economla que rigen las 
actuaciones administrativas, el primero propende porque las autoridades busquen que los 
procedimientos logren su finalidad, y para el efecto, deberan remover de oficio los obstaculos 
puramente formales, entre otros y el segundo tiene por finalidad que las autoridades procedan 
con austeridad y eficacia, optimizando el uso del tiempo y de los demas recursos, procurando 
el mas alto nivel de calidad en las actuaciones y la proteccion de los derechos de las personas. 
En'concordancia con el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, 
suprimir y reformer tramites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 
administracidn publica"

Que la Resolucion 2169 del 12dediciembrede2016, modificada por la Resolucion 066 del 16deenero 
de 2017, y a su vez modificada por la Resolucion 081 del 18 de enero de 2017 .modificada por la Resolucion 
1035 del 03 de mayo de 2019 y esta ultima modificada por la Resolucion 1861 del 14 de septiembre 
de 2020, emanadas de la Direccion General de la Corporacion Autonoma Regional del Quindio emanadas 
de la Direccion General de la CorporadonAutbnoma Regional del Quindfo, asigno a la Subdireccion de 
Regulacion y Control Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional del Quindio, la funcion 
de otorgar permisos, concesiones, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; por lo tanto es competente para 
expedir el presente acto administrative.

Que, por tanto, el subdirector de Regulacion y Control Ambiental de la Corporacion Autonoma 
Regional del Quindio CRQ, en uso de sus atribuciones y en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NEGAR EL PERMISO DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS GENERADAS EL PREDIO 1) LOTE 1 LA PRIMAVERA O LA PALMERA 
(Granja Avicola), identificado con matricula inmobiliaria N° 282-1557 y ficha catastral 
63130000100030282000, ubicado en la vereda LA FLORESTA del municipio de CALARCA 
QUINDIO.; sin perjuicio de las funcionesy atribuciones que lecorrespondeejerceral Ente 
Territorial de conformidad con la Ley 388 de 1997 y EOT jel esquema, Plan Basico, plan 
de Ordenamiento Territorial) del municipio de CALARCA (Q), y demas normas que lo 
ajusten, con el fin de evitar afectaciones al recurso suelo y aguas subterraneas), la senora 
DORA LUCIA HOYOS, identificada con cedula de ciudadania N° 41.929.541 quien actua en 
calidad de PROPIETARIA

PARAGRAF01: La negation del permiso de vertimiento para el predio denominado 1) LOTE 
1 LA PRIMAVERA O LA PALMERA (Granja Avicola), identificado con matricula inmobiliaria 
N° 282-1557 y ficha catastral 63130000100030282000, ubicado en la vereda LA FLORESTA 
del municipio de CALARCA QUINDIO., se efectua por los argumentos expuestos en la parte 
motiva del presente proveido.

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior Archivese el tramite 
administrative de solicitud de permiso de vertimientos, adelantado bajo el expediente
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RESOLUCldN No. 2266 DEL VEINTICINCO (25) DE SEPTIEMBRE DE 2024

"FOR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UN PERMISO DE VERTIMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMtSTICAS GENERADAS EN EL PREDIO 1) LOTE 1 LA PRIMAVERA 0 LA 

PALMERA, UBICADO EN LA VEREDA LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE CALARCA (Q) Y SE
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES"

radicado CRQ 6605-2024 del dia trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024), 
relacionado con el predio denominado 1) LOTE 1 LA PRIMAVERA O LA PALMERA (Granja 
Avicola), ubicado en la vereda LA FLORESTA del municipio de CALARCA QUINDIO, 
identificado con matricula inmobiliaria N° 282-1557 y ficha catastral 63130000100030282000

PARAGRAFO: Para la presentacion de una nueva solicitud de permiso de vertimiento, el 
usuario debera seguir el procedimiento y cumplir con los requisites establecidos en el libro 
2 parte 2 titulo 3 capitulo 3 del Decreto 1076 de 2015, ademas de considerar los demas 
requisites y/o consideraciones que tenga la Autoridad Ambiental competente; en todo caso 
la solicitud que presente debera permitir a la CRQ evaluar integralmente lo planteado, 
incluidos los posibles impactos y su mitigacion.

ARTlCULO TERCERO: NOTIFICACION- de acuerdo con la autorizacion realizada por parte del 
a la senora la senora DORA LUCIA HOYOS, identificada con cedula de ciudadania N° 
41.929.541 quien actua en calidad de PROPIETARIA, el presente acto administrative al correo 
daniel.osorlo9863@qmaiol.com , en los terminos del articulo 56 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO DECIMO QUINTO: El encabezado y la parte Resolutiva de la presente Resolucion, 
debera ser publicada en el boletin ambiental de la C.R.Q., a costa del interesado, de 
conformidad con los Artlculos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, y lo pagado previamente por el 
solicitante.

ARTICULO DECIMO SEXTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de ejecutoria, de 
conformidad con el articulo 87 del C6digo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative, (Ley 1437 de 2011).

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra el presente acto administrative precede unicamente el 
recurso de reposicibn, el cual debe interponerse ante el funcionario que proflrio el acto y debera 
ser interpuesto por el solicitante o apoderado debidamente constituido, dentro de los diez (10) 
dias siguientes a la notificacion, tal como lo dispone la ley 1437 del 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JORGf| HERMAN GARCIA SjERRA
Subdirector de Regulacibn y Control Ambiental
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X&tProyecci6n tecnioePZmflrC 

ingeniero Ambiental/Odntra
leloAl S’Abogada■nstina Reyes

vomsionaluniversitario Grado 10Contratista.

Aprobacidn juridhea: Marla
Profesiohal Especializdqa Grade 16
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